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KAJIAN TEKNO-EKONOMI REAKTOR INOVATIF IRIS-350. Gangguan
keamarian suplai llstrik di Indonesia, khususnya sistem jarlngan listrik Jawa-Madura-Ball
hams diatasi secara bijak. Gangguan suplai llstrik Inl mungkin diaklbatkan oleh kenaikkan
harga bahan bakar hldrokarbon juga jumlah pentbangklt llstrik yang beroperasi maslh
sedikit. Masalah Inl dapat mengaklbatkan efek negatif pada sistem sosio-ekonomi
nasional. PLTN mempakan salah satu opsi tepat untuk mendukung keamanan suplai
listrik sampal saat Inl. Beberapa studi mengenal studi kelayakan pengoperasian PLTN di
Indonesia hams dllakukan. Studi tekno-ekonomi reaktor Inovatif IRIS-360 bertujuan untuk
mengkajl aspek teknologi dan ekonomi dari reaktor Inl. IRIS-350 (Intematlonal Reactor
Innovative and Secure) mempakan reaktor modular berpendlngin air ringan yang
dikembangkan oleh konsorslum Intemaslonal yang diplmpin oleh Westlnghouse. Reaktor
inl didasarkan pada prinslp-prinsip operasi dan perbaikan yang sangat sederhana.
keselamatan tinggi, mudah dllnspeksl, waktu pembangunan relatif pendek, blaya
investasi kecil. blaya pembangkltan sangat kompetltif, dan mudah disesuaikan dengan
Infrastruktur yang ada. Karakterlstik utama IRIS adalah konsep reaktor Integral, dimana
semua komponen-komponen utama sistem pendingin reaktor berada di dalarn bejana
tekan. Reaktor IRIS-350 cukup menarik jika dioperaslkan dl Indonesia karena blaya
investasi lebih kecil dibandlngkan dengan jenis PLTN daya besar, tetapl porsi partislpasi
nasional menjadi lebih kecil.
ABSTRACT
THE TECHNO-ECONOMIC STUDY OF INNOVATIVE REACTOR IRIS-350.
Disturbance ofsecurity ofelectricity supply in Indonesia, especially In Jawa-Madura-Bali
grid system should be addressed wisely. The disturbance In electricity supply maybe
resulted from the rise of hydrocarbon fuel prices as well as only a few of power plants in
operation. This problem may impose negative effect to the national socio economic
system. NPP may become one of viable options to support the security of electricity
supply, and therefore. Some studies regarding the feasibility of NPP operation in
Indonesia should be done. This study on techno-economic ofan Innovative reactor IRIS-
350 isaimed toaccess technical and economical aspects ofthe reactor.
IRIS-350 (International Reactor Innovative and Secure) Is an advanced light water cooled
modular reactor being developed by an Intemational consortium led by Westlnghouse.
This reactor Is based on simplified operation &maintenance, enhanced safety, easy to
Inspect, short constmction time, small Investment cost, competitive generating cost, and
easily suited to the Infrastmctures. IRIS main characteristic Is Integral reactor concept,
being all the major reactor coolant system components located Inside the pressure
vessel. IRIS-350 reactor Is very Interesting ifoperated In Indonesia because investment
cost lessthan the large NPP type, but the national participation Is very small.
StafBidangManajemen Persiapan PLTN
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I. PENOAHULUAN
Kebutuhan energi listrik dan air berslh dunia semakin meningkat akibat
pertumbuhan penduduk dan pola hidup masyarakat, tidak terkecuall dl Indonesia. Untuk
mengatasi persoalan tersebut perlu dicari berbagal altematif solusl. Perencanaan energi
jangka panjang perlu dllakukan agar masalah Ini tidak sampal melanda Indonesia.
Pembangunan PLTN merupakan salah satu solus! untuk mengataslnya. IRIS
(International Reactor Innovative and Secure) merupakan reaktor yang dirancang khusus
untuk tujuan ganda (energi listrik dan desallnasi). Reaktor Inl dikembangkan untuk
memenuhl kebutuhan dunIa khususnya negara-negara berkembang, yang disesuaikan
dengan syarat-syarat yang diajukan oleh pengguna (limbah minimal dan keselamatan
tinggi), regulator (keselamatan tinggi), pemerintah (non-proliferasl nuklir) dan konsumen
(ekonoml)[1].
IRIS merupakan reaktor generasi maju dengan konflgurasi dan performa
sistemnya yang cukup menonjol, yaltu desain modular, bejana reaktor Integral, waktu
hIdup panjang (60 tahun), blaya operasi dan perawatan kecll, pergantlan bahan bakar 4
tahun sekall, marjin keselamatan tinggi, mudah oilnspeksl, waktu pembangunan relatif
pendek, blaya InvestasI kecil dan blaya pembangkltan kompetitlf[1,2].
IRIS-350 merupakan reaktor nuklir generasi baru, berpendlngin air yang
teknologlnya bersumber dari teknologi LWR. Reaktor inl merupakan desain reaktor
Inovatif berdaya sedang yang dikembangkan oleh konsorsium Intemasional yang
dipimpin oleh West'nghouse dan terdiri dari perusahaan energi, penjual dan unlversitas
dari 7 negara (Amerlka Serikat, Jepang, Inggrls, Spanyol, Itall, Brasil dan Meksiko)[1].
Status penyelesalannya saat Inl adalah tahap prellmlnery design, dan ditargetkan akan
mulal dibangun pada tahun 2010 [3].
Pada makalah Inl akan dibahas masalah tekno-ekonomi dan kelayakan ekonomi
reaktor IRIS-350 sebagai salah satu altematif sistem energi untuk mensuplal kebutuhan
energi listrik dan air berslh dl masa datang. Dengan demlklan, kita dapat menglkuti dan
memahami perkembangan teknologi PLTN generasi maju!
II. SISTEM NUKLIR
Reaktor IRIS merupakan reaktor Integral jenis air tekan berdaya sedang dengan
efislensi termal sekltar 33 % yang dirancang khusus untuk tujuan ganda (sebagai
pembangkit listrik dan desallnasi air laut). Skema pendayagunaan reaktor IRIS
ditunjukkan pada Gambar 1.
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Gambar 1. Skema pembangkitan listrik dan desalinasi[4]
11.1. Karakteristik Utama IRIS-350
IRIS-350 dirancang sesuai dengan persyaratan rancangan PLTN generasi maju.
Karakterlstika teras dan bahan bakar IRiS-350 sama dengan PWR konvensional yang
diproduksi oleh Westinghouse. Ada beberapa perubahan yang dilakukan untuk
meningkatkan performanya. Salah satu pembahan dilakukan pada bejana reaktor. IRIS-
350 dirancang menggunakan bejana reaktor integral {integral reactor vessel) yang
semua komponen-komponen utama (teras reaktor, pompa pendingin, generator uap dan
pressurizer) berada di dalam bejana reaktor.
Keuntungan bejana integral yaitu dapat mengurangi banyaknya interkoneksi
sistem pemipaan, sehingga kemungkinan kecelakaan kehilangan pendingin besar {large
LOCA. loss of coolant accident) dapat dieliminasi. Sistem integral juga mencegah
keluarnya zat radioaktif yang dihasilkan oleh reaktor. Bejana reaktor dan komponen-
komponen sekunder juga dikungkung dengan pengungkung berbentuk bola dengan
diameter 25 m dan tinggi 32 m yang terbuat dari baja.
Teras i^aktor berdiameter 2,413 m, tinggi 4,267 m dan berisi 89 perangkat
bahan bakar (fuel assembly)(5]. Tampang lintang bejana integral reaktor IRIS-350
ditunjukkan pada Gambar 2.
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Gambar2. Bejana reaktor integral IRIS-350[1,6]
11.2. Teras Reaktor dan Bahan Bakar
Bahan bakar terdiri dari 264 batang dalam susunan 17 x 17. Posisi bagian dalam
digunakan untuk sistem Instrumentasi, sedangkan sisanya (24) disediakan untuk guide
thimble[5]. Reflektor neutron berbentuk radial terbuat dari stainless steel. Refiektor ini
berfungst untuk mengurangi biaya siklus bahan bakar dan untuk memperpanjang umur
hidup reaktor.
Siklus pergantian bahan bakar dapat dilakukan 4 tahun sekali dengan tingkat
pengkayaan bahan bakar UO2 sebesar 4,95 %, dan derajat bakarnya sebesar 40.000
MWd/tU. label 1 memperlihatkan parameter-parameter desain IRIS-350.
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label 1.Parameter Disain IRIS-350[4.5]
Nama Reaktor IRIS-350
Perancang Westinghouse
TIpe Integral PWR
Daya termal 1000 MWt
EfisiensI 33.5 %
Total Daya LIstrik 335 MWe
Sistem suplai uap nuklir
{nuclear steam supply
system)
Laju alir uap 503 kg/det.
Laju alir air umpan 503 kg/det.
Temperatur/Tekanan uap 317/5,8 "C/MPa
Temperatur/Tekanan air umpan 224/6,4 "C/MPa
Sistem Pendingin
Reaktor
Laju alir 4700 kg/s
Tekanan operasi 15,5 MPa
Suhu masuk (inlet temperature) 293 "C
Suhu keluar(outlet temperature) 328,4 °C
Bejana Tekan
Reaktor
tinggi 6.21m
diameter 2,85 m
Teras Reaktor
tinggi 4,267 m
diameter 2.413 m
Kerapatan daya teras rerata 51.26 kW/l
Kerapatan daya b.b rerata 20,89 kW/kgU
Bahan Bakar
Tips UO2 pin
Pengkayaan 4,95 %
Frekwensi pergantian 4 tahun
Desalinasi
Kapasitas total 14.000 m''/hari
Jumlah unit 7
Komsumsi daya per unit 5.2 MWe
III. ASPEK KESELAMATAN
IRIS mempunyal sistem keselamatan pasif dan melekat (inheren) yang diadopsi
darl reaktor PWR generasl III yang akan menlngkatkan Implementasl konsep
keselamatan berlapis [7,8]. Sistem keselamatan melekat merupakan sistem keselamatan
yang dirancang khusus dengan koeflsien temperatur moderator negatif besar dan
kerapatan daya rendah. Konsep ini dapat mengeliminasi secara fisik kemungklnan
berbagal kecelakaan, memperkecll kemungklnan kecelakaan terparah dan memperkecil
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risiko ke tingkat yang dapat diterima Jika teijadi kecelakaan. Sedangkan clii keselamatan
pasif adalah memanfaatkan sirkulasi alamiah secara maksimal (hingga 100%) saat
reaktor kehilangan daya, kehilangan fungsi pemindah panas peluruhan {decay heat
removal) dan pecah/bocomya tabung penukar panas, sehingga kecelakaan aliran
pendingin {LOCA) dapat dlkurangi sekecll mungkln. Prinsip sistem keselamatan Ini
adalah meminimalkan peran operator dalam mengendallkan operas! reaktor. KonfigurasI
sistem keselamatan pasif terdiri dari satu emergensi heat removal system (EHRS), dua
automatic depressurization system (ADS), satu pengungkung pressure suppression
system (PSS) dan satu kolam yang khusus digunakan untuk menampung air pendingin
ketika sistem pemipaan pecah[5].
Reaktor IRIS menggunakan internal control rod drive mecanism {internal
CDRM), sedangkan reaktor PWR generasi III menggunakan external control rod. Untuk
reaktor generasi III, reactor control cluster assembly (RCCA) berada di luar bejana
{vessel). Penetrasi batang pengerak mekanik ( mechanical drive rod) antara RCCA
dengan mekanisme penggerak ekstemal {external drive mechanism) umumnya menjadi
sumber kecelakaan yang dapat mengakibatkan peningkatan daya secara tak terkendali.
Hal ini disebabkan perbedaan tekanan di dalam bejana reaktordan di luar bejana reaktor
cukup besar yang dapat mengakibatkan batang kendali dapat terdorong ke atas jika
sistem kendali tidak beketja dengan baik.
Mekanisme penggerak RCCA {RCCA drive mechanism) reaktor IRIS berada di
dalam bejana reaktor. Peniadaan penetrasi mechanical drive rod antara RCCA dengan
external drive mechanism akan mengeliminasi tekanan yang melewati pressure
boundary. Tiap CRDM memiliki elemen-elemen penyerap {absorber elements) yang
dapat disisipkan melalui fuel assembly guide thimbles. Sebagai bahan utama penyerap
umumnya digunakan AI2O3-B4C untukmengkompensasi hasil reaktivitas dari penyusutan
bahan bakar {fuel depletion). Sedangkan GdjO yang dicampur merata dengan UO2
digunakan sebagai bahan penyerap dapat-bakar terintegrasi (integrated burnable
absorber) untuk memperkuat pencapaian keselamatan shutdown. Eliminasi mechanical
34
Kajian Tekno-Ekonomi Reaktor InovatifIRIS-350(Sahala M. Lumbanr^ja, Rr. Arum P. Rijanti, Imam Bastorj'
drive rod merupakan kelebihan sistem keselamatan reaktor IRIS dlbandingkan dengan
PWR generasi III (AP-600).
Sistem keselamatan IRIS juga didasarkan pada keselamatan dengan
pendekatan desain, sepertl terlihat pada label 2. Aspek keselamatan reaktor IRIS
difokuskan pada penlngkatan derajat keselamatan melekat dengan mengellminasi atau
memlnimallsasi penyebab kecelakaan dengan pendekatan desain.
Keselamatan berbasis desain merupakan satu pendekatan keselamatan dengan
memanfaatkan berbagai keuntungan makslmum yang ditawarkan konfigurasi Integral,
yaitu dapat mengeliminasi secara fisik kemungkinan berbagai kecelakaan. memperkecil
kemungkinan kecelakaan terparah dan risiko ke tingkat yang dapat diterima jika terjadi
kecelakaan[9].
Ciri keselamatan inheren adalah memaksimumkan koefisien temperatur negatif
dengan mengatur racun dapat bakar (burnable poison)[6l Sedangkan ciri keselamatan
pasif adalah memanfaatkan sirkulasi alamiah secara maksimal (hingga 100%) saat
reaktor kehilangan daya, kehiiangan fungsi decay heat removal dan pecah/bocomya
tabung transfer panas. sehingga kecelakaan aliran pendingin (LCCA, loss of coolant
accident) dapat dihindarkan.
Kerapatan daya teras IRIS didesain cukup kecil untuk meniadakan pompa
pendingin sistem primer dalam sirkulasi paksa. Sistem pemipaan ekstemalnya juga
dieliminasi. agar kecelakaan kehilangan pendingin terparah (large LOCA) dapat
dihindarkan. IRIS tidak membutuhkan sistem pendingin teras darurat (ECCS, Emergency
Core Coolling System), panas dipindahkan dengan menggunakan generator uap intemal.
Sebuah sistem sirkulasi alamiah pasif yang menghubungkan generator uap dengan
penukarpanas ditempatkan di luarpengungkung.
Sistem keselamatan dengan pendekatan disain merupakan strategi untuk
mencapai tingkat keselamatan yang sangat tinggi dan frekuensi kerusakan teras yang
disyaratkan lebih kecil dari 10*® per reaktor-tahun.
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Tabel 2. ImplementasI Keselamatan IRIS dengan Dlsaln[2,6,10]
Karakteristika
Desain
Implikasi
Keselamatan
Kecelakaan
yang berhubunqan
Disposisi
Konfigurasi reaktor
integral
tidak ada pemipaan
ekstemal
kecelakaan kehilangan
pendingin (large
LOCA)
ditiadakan/dieli
minasi
Bejana tinggi dengan
generator uap yang
ditinggikan
dapat
mengakomodasi
internal control rod
drive
penlngkatan reaktivitas
akibat penarikan
batang kendali (control
rod ejection)
dapat
ditiadakan
derajat sirkulasi
alamiah tinggi
kehilangan semua
aliran (misal,
kehilangan daya)
100% sirkulasi
alamiah atau
tidak sirkulasi
alamiah 100%
Beda tekanan dalam
aliran rendah dan
banyak pompa
pendingin reaktor
(RCP)
kehilangan satu
pompa secara
mendadak tidak
menimbulkan
masalah. karena 5
pompa lainnya
cukup Untuk
mendinginkan teras.
Kecelakaan
kehilangan pendingin
LOFA (misal. pompa
patah)
tidak ada
kerusakan
teras/kecelakaa
n tingkat IV
ditiadakan
Inventor! air dalam
bejana banyak
evolusi trasient
lambat membantu
melindungi teras
LOCA (kecil -
menengah)
teras masih
tetap
terlindungi,
seandainya
tidak ada
bantuan
keselamatan
Ukuran dikurangi,
tekanan
pengungkung lebih
tinggi
daya dorong
dikurangi melalui
pembukaan pompa
primerPemindah panas di
dalam
Sistem generator uap
tekanan tinggi
sistem primer tidak
dapat melebihi
tekanan sistem
sekunder
tabung generator uap
hancur
kurangi risiko -
kecelakaan
cepat dihentikan
dengan isolasi
otomatis
sederhana
(idak ada katup
keselamatan
generator uap
pipa uap dan umpan
patah
kurangi
kemungkinan
dan kurangi
risikoDesain generator uap inventor! air sedikit
Teras umur panjang tidak ada pergantianbahan bakar
sebagian
kecelakaan pergantian
bahan bakar
kurangi
kemungkinan
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VI. ASPEK KEEKONOMIAN
Reaktor IRIS-350 hanya membutuhkan komponen-komponen lebih sedlkit dari
reaktor konvensional. Sebagai contoh banyaknya pompa yang dibutuhkan 35 % lebih
sedlkit, katup 50% lebih sedlkit. kabel 70%lebih sedlkit dan 80%sistem pemipaan lebih
sedlkit. Hal ini akan memperkecll kemungkinan terjadi kegagalan peralatan yang
digunakan. Pengungkung IRIS-350 berbentuk bola sedangkan pengungkung AP-600
berbentuk silinder. Bangunan pengungkung IRIS-35G jauh lebih kecil dari bangunan
pengungkung AP-600, seperti ditunjukan pada Gambar 3.
Pengungjcung
AP-600
Pengungkung
IRIS-350
Gambar 3. Perbandingan bangunan pengungkung AP-600 dengan IRIS-350[11]
Analisis biaya pembangkitan dan biaya modal yang telah dilakukan oleh Rice University
menunjukkan bahwa reaktor IRIS-350 mempunyai keuntungan ekonomis lebih balk dari
reaktorAP-600 maupun AP-1000, seperti ditunjukkan pada label 3.
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label 3. Blaya pembangkitan dan blaya modal untuk AP-600, AP-1000 dan IRIS-350[12]
TIpe AP-800 AP-1000 IRIS-350
Daya (MWe) 2x600 1 X 1100 3x350
Blaya
Cent«<Wh
Modal 2.6 1.8 1.7
O&M 0,8 0,55 0.3
Bahan bakar 0.6 0.6 0,35
Dekomlsloning 0.1 0.1 0.1
Total 4.1 3,05 2,49
Blaya modal ($US/kWe) 1450 1075 636
V. PEMBAHASAN
V.I. Anallsa Teknologi IRIS-350
Umumnya, pembangkit llstrik daya medium antara 300-600 MWe sulit
berkompetisi secara ekonomi dengan pembangkit llstrik daya besar, hal Inl disebabkan
blaya penelltlan dan pengembangan, serta blaya studi kelayakan hamplrsama. Reaktor
IRIS merupakan reaktor sistem modul yang didesain dengan berbagal keleblhan
sehlngga dapat berkompetisi dengan pembangkit daya besar jlka dibangun sebanyak n
modul. Faktor-faktor utama yang dapatmengurangi blaya total padadesain IRIS [1]:
Desain sederhana dengan jumlah komponen sedlkit
Umur reaktor panjang (leblhdaii 40 tahun)
Blaya cperasl dan perawatan (operation &maintenance) kecll
Waktu konstruksl pendek (kurang dari 3 tahun)
Faktorketersedlaan (availability factor) tinggi (90%)
RIsIko Investasi kecll
LImbah leblh sedlkit
Mudah disesualkan dengan penawaran &permlntaaan (supply &demand)
Mudah disesualkan dengan Infrastruktur yang ada (blaya transmlsl kecll)
Batas keselamatan leblh tInggI
Waktupergantlan bahan bakar panjang (4 tahun)
SIstIm keselamatan reaktor IRIS menggunakan sistim keselamatan par'^ dan
Inherent dengan tingkat keselamatan yang sangat tinggl. FrekuensI kerusakan teras
sebesar 10"® per reaktor jauh leblh tinggl dari persyaratan yang ditetapkan oleh IAEA
sebesar 10'® per reaktor.
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V.2. Analisa Ekonomi IRIS-350
Reaktor IRIS dikembangkan berdasarkan sistem keselamatan dengan
pendekatan desain (Tabel 1) untuk memperoleh derajat keselamatan yang tinggi, dan
berbagai penyedertianaan untuk meminimallsasi biaya. Sistem keselamatan tinggi, umur
teras panjang dan frekwensl pergantlaan bahan bakar sekali dalam 4 tahun akan
menlngkatkan faktor ketersediaan hingga 90 %. Faktor ketersedian tinggi akan
meningkatkan pendapatan (revenue). Derajat bakar tinggi yang digunakan secara nyata
mengurangi jumlah limbah nuklir dan hal ini juga akan mengurangi biaya.
Biaya pembangkitan untuk PLTN pertama umumnya lebih besar 15 - 55%
daripada PLTN berikutnya, bergantung pada jenis dan lokasinya. Dari pengalaman
pembangunan PLTN di Perancis dan Korea Selatan dapat disimpulkan bahwa
standarisasi pembangunan akan dapat mengurangi biaya pembangkitan. Pembangunan
8 unit PLTN sejenis akan mengurangi biaya pembangkitan rata-rata 10% di Perancis,
sedangkan di Korea Selatan. biaya pembangkitan akan berkurang di atas 15% blla
dibangun 6 PLTN sejenis[14]. Sistem modularisasi, standardisasi dan produksi massal
dari komponen-kompenen yang sejenis untuk sejumlah modul berkontribusi mengurangi
total biaya dibandingkan dengan hanya mengoperaslkan modul tunggal.
Setiap reaktor dengan desain baru membutuhkan sebuah prototipe untuk
mendapatkan lisensi. Reaktor IRIS tidak memeriukan prototipe untuk mendapatkan
lisensi, karena desain reaktor ini diadopsi dari reaktor generasi III (AP-600). Misalnya,
biaya yang dibutuhkan untuk sebuah prototipe reaktor berpendingin gas He kira-kira
sebesar 1.200 juta US$, sedangkan untuk reaktor berpendingin sodium kira-kira ssbesar
1.000 juta US$(8].
Waktu konstruksi pendek kira-kira 3 tahun akan mengurangi biaya konstruksi dan
risiko investasi proyek, seperti biaya tenaga kerja saat konstruksi, biaya bunga dari
modal, dan Iain-Iain. Reaktor IRIS-350 merupakan reaktor sistem modul yang dapat
dibangun dengan sistem twin maupun unit tunggal. Pembangungan modul berikut dapat
disesuaikan dengan kondisi dan permintaan pasar pengguna, sehingga risiko
pembiayaan dapat ditekan sekecil mungkin. Daya pembangkitan yang sedang (350
MWe) akan dengan mudah disesuaikan dengan infrastruktur yang ada, sehingga biaya
untuk transmisi menjadi lebih kecll.
Desain reaktor IRIS-350 dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip operasi dan
perbaikan yang sangat sederhana, keselamatan tinggi, mudah diinspeksi, waktu
pembangunan relatif pendek dan biaya investasi kecil. Berdasarkan studi yang telah
dilakukan oleh Rice University diperoleh biaya pembangkitan listrik reaktor IRIS lebih
murah dibandingkan dengan reaktor AP-600 maupun reaktor AP-1000 jika dibangun
untuk jumlah daya yang setara, seperti terlihat pada Tabel 2. Sedangkan hasil studi yang
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dilakukan oleh Departemen Energi Amerika Serikat untuk reaktor IRIS-350 per module,
biaya konstruksi pembangkit listrik sebesar 385 juta US $ dan biaya konstruksi
pembangkit desaltnasi per unit 24 juta US $ [4].
Dari stud! ekonomi yang telah dilakukan oleh dengan IAEA DEEP Code dan
Russian TEO-INVEST Code, diperoleh estimasi biaya pembangkitan listrik dan produksl
air bersth yang cukup kompetitif seperti yang terdapat pada label 4. Contoh, biaya
pembangkitan listrik adalah kira-kira 3.0 cent$/kWh dan biaya desalinasi sebesar 0,839
US$W untuk produksi listrik 280 MWe dan air bersih 14.000 m^/hari dengan asumsi
discount rate 5%, waktu hidup 30 tahun dan load factor 75%.
Tabel 4 menunjukkan beberapa perbandingan biaya pembangkitan untuk
proyeksi tahun 2005 - 2010, dengan asumsi discount rate 5%, waktu hidup 30 tahun dan
load factor 75%.
Tabel 4. Biaya pembangkitan listrik dan produksi air bersih IRIS-350 menggunakan
IAEA DEEP. Russian TEO-INVEST dan IRIS code[4]
Daya listrik masuk ke jaringan
280 MWe
Biaya pembangkitan (0US/kWh)
IAEA DEEP Code 3.0
Russian TEO-INVEST Code 3.0
IRIS + RO plant 2.7
IRIS + MSF plant 3.8
Biya desalinasi ($US/ m^)
IAEA DEEP Code 0.839
Russian TEO-INVEST Code 0.804
IRIS + RO plant 0.737
IRIS + MSF plant 1.44
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Tabel 5. Proyeksl biaya pembangkltan tahun 2005-2010 beberapa negara [13,14]
Nuklir
(^US/kWh) Batubara (0US/kWh)
Gas
(V5US/kWh)
Perancis 3,22 4,64 4,74
Rusia 2,69 4,63 3,54
Jepang 5,75 5,58 7,91
Korea 3,07 3,44 4,25
Spayol 4,10 4,22 4,79
Amerika Serikat 3,33 2,48 2,71
Kanada 2,96 2,96 3,00
Cina 3,08 3,18
-
Dari Tabel 4 dan Tabel5 dapat diperoleh bahwa biayapembangkltan llstrik IRIS-
350 kira-kira sebesar 3 0US/kWh masih dapat bersaing dengan PLTN berdaya besar,
PLTU Batubara dan PLTU Gas. Dengan demlkian prospek reaktor IRIS-350 dl Indonesia
cukup menjanjikan, karena biaya pembangkltannya cukup bersaing dibanding dengan
biaya pembangkltan dari PLTN daya besar, PLTU Batubara maupun PLTU Gas. Kondisi
geografis wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau, dan popuiasi penduduk yang
kurang merata, juga menambah daya saing PLTN daya sedang.
Reaktor sistem modul secara tidak langsung akan mengurangi porsi partisipasi
nasional. Tetapi dengan harga pembangkltan yang ditawarkan reaktor IRIS-350 cukup
atraktif untuk didayagunakan di Indonesia. Harga pembangkltan yang ditawarkan oleh
IRIS-350 masih periu dikaji lebihmendalam sebelum didayagunakan di Indonesia
VI. KESIMPULAN
Reaktor IRIS-350 cukup berpeluang dibangun di Indonesia karena sesuai dengan kondisi
georafisnya yang membutuhkan biaya transportasi cukup tinggi untuk mensuplai
ketersedian pasokan-kebutuhan energi Indonesia. Reaktor IRIS me.jpakan reaktor
sistem modul yang didesain dengan berbagai kelebihan baik dari segi teknologi maupun
ekonoml. Pembangunan reaktor IRIS-350 lebih mudah disesuaikan dengan permintaan
pasar. PLTN jenis sistem modulakan mengurangi porsi partisipasi nasional.
Perlu dllakukan kajian lebih mendalamjikareaktorini akan dibangun di Indonesia.
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